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Controle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Articles R. 1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique

Yzeure, le mercredi 26 juin 2019

EOLRRIER ARR';’SE LE MONSIEUR LE MAIRE
23
2 UL 20§ |MAIRIE DE VARENNES-SUR-ALLIER

Place de I'Hbtel de Ville

MAIRIE DE
VARENNES SURALLIER

03150 VARENNES S/ALLIER

Distribution de : RESEAU SAINT-FELIX
Maitre d'ouvrage : SIVOM VAL D'ALLIER

Les résultats suivants correspondent a la totalité des analyses de contréle sanitaire réalisées sur le réseau qui
alimente votre commune au cours des derniers mois.

Laboratoire CARSO LYON
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. | Bact | Colifor- . . '
Date et | ﬁm?;e pH | sulfito-re- i mes risﬁifahcec;li Eg(:?]?s- C(t)icg;c- Nitrates | Dureté¢ | Turbidité
Lieu de prélévement préleveur | ductrices | - totaux | |
| {mg(CYL| unité pH | | n/(100mL) | nf100mL) | nA(100mL) | nf100mL) | pSfem | mgt °f NFU |
Prelevements au point de mise en distnbution :
SAINT-FELIX
SORTIE RESERVOIR DE SAINT-FELIX 21/01/2019 | | 0,26 7.4 <1 <1 <1 <1 572 194 | 2521 | <0,1
ROBINET SORTIE RESERVOIR ST FELIX CARSO -
SAINT-FELIX
SORTIE RESERVOIR DE SAINT-FELIX 2610312019 | | 0,21 7,4 <1 <1 <1 <1 328 14,5 12,71 | 0,15
ROBINET SORTIE RESERVOIR ST FELIX CARSO -
SAINT-FELIX
SORTIE RESERVOIR DE SAINT-FELIX 24/04/2019 || 0,15 7,2 <1 <1 <1 <1 363 20,4 | 14,50 | 0,11
ROBINET SORTIE RESERVOIR ST FELIX CARSO -
SAINT-FELIX
SORTIE RESERVOIR DE SAINT-FELIX 06/05/2019 | | 0,16 7,3 <l <1 <1 <1 317 13,7 | 11,82 | 0,19
SORTIE RESERVOIR ST FELIX CARSO -
SAINT-FELIX
SORTIE RESERVOIR DE SAINT-FELIX 17106/2013 || 0,30 7,2 <1 <l <1 <1 552 19,2 | 24,66 | 0,12
ROBINET SORTIE RESERVOIR ST FELIX CARSO -
Preléevements en distribution :
VARENNES-SUR-ALLIER
ROUTE DE LYON 28/01/2019 0,10 7,2 <1 <] <1 <1 534 <0,1
GARAGE CITROEN-SANITAIRES ACCUEIL CARSO -
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
BOURG (ALIMENT. SAINT-FELIX) 28/01/2019 || 0,18 7,4 <1 <1 <1 <1 497 0,39
MAIRIE-ROBINET SANITAIRES ACCUEIL CARSO -
TRETEAU
LE BOURG 26/02/2019 | | 0,07 7.5 <1 <1 <1 <1 503 0,22
PLACE DE LA MAIRIE-SANITAIRES MAIRIE CARSO -
TREZELLES
LE BOURG 26/02/2019 [ | 0,06 7,5 <1 <1 <1 <1 507 0,19
MAIRIE-ROBINET SANITAIRES CARSO -

INFORMATION DU PUBLIC : ces résultats doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception (article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

ARS d'Auvergne-Rhéne-Alpes - Délégation Départementale de I'Allier.
- 20, rue Aristide Briand - CS 50033 - 03400 YZEURE - Tél : 04 81 10 62 41 - ars-dt03-risques-sanitaires@ars.sante.fr.
www.auvergne-rhone-alpes-ars.sante.fr



2 ' DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER

® » Agenxe Rigionale de Sante Pole Santé Publique - Service Santé Environnement

Ayonegite - Ridise-Algas

Distribution di : RESEAH SAIIiIT-FELIX page : 2
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- Bact. | Colifor- | . | ' |
Dateet = Chlore ! pH | |sulfito-ré-| mes riE;;h;" Eg(:i?s C%r\;ﬁgc- Nitrates | Dureté¢ | Turbidité |
Lieu de prélévement préleveur | ductrices | - totaux '
| [mg(Cr2yL| unité pH | | n(100mL) | a/(100mL) | ni(100mL) | nA(100mL) | pSfem mgiL | NFU |
CHAVROCHES
LE BOURG 25/03/2019 || 0,07 7,8 <1 <1 <1 <1 318 0,15
MAIRIE-ROB.SANITAIRES ACCUEIL CARSO -
PERIGNY
LE BOURG 2510312019 | 0,16 7,3 <l <l <1 <1 297 0,26
ECOLE PUBLIQUE-ROBINET TISANNERIE CARSO -
MAGNET
LE BOURG 01/04/2019 0,22 7,2 <1 <1 <1 <1 318 0,12
ECOLE PUBLIQUE-ROBINET CANTINE CARSO -
BILLY
LE BOURG - ALIMENTATION ST-FELIX 10/04/2019 || 0,08 7,4 <l <l <1 <1 304 0,12
SANITAIRES PUBLIQUES-COTE HOMMES CARSO -
SAINT-FELIX
LE BOURG 20/05/2019 || 0,04 7,3 <1 <1 <1 <1 315 0,17
ECOLE PUBLIQUE-ROBINET TISANNERIE CARSO -
CREUZIER-LE-VIEUX
ZONE ALIMENTEE PAR SAINT-FELIX 20/05/2019 (| 0,15 7,3 <1 <l <l <1 299 0,19
29 RUE DE CREPIN-ROBINET CUISINE CARSO -
Limites (indiquées en gras) ou références de qualité * maximun.l. 9 0 0 0 0 1100_ 50 2
- o minimum 6.5 - 200
Conclusions Eau conforme aux limites et aux références de qualité pour ce qui concerne les paramétres mesurés.
Interprétations Réseau fiable : I'eau peut étre consommeée sans restrictions.
Préconisations De par son €quilibre calcocarbonique, cette eau est agressive ce qui peut induire des phénoménes de corrosion

des canalisations notamment en cas de présence de plomb. Il est conseillé de laisser couler I'eau quelques
instants avant de la consommer lorsqu'elle a stagné de longues périodes (nuit, week-end,...).
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i* Lim. de qualité : paramétres ayant une incidence directe sur la santé.

i *REf. de qualité : paramétres indicateurs du fonctionnement des

Julien NEASTA

[ INFORMATION DU PUBLIC : ces resultats doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception (article D1321-104 du Code de la Santé Publique). ‘
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